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特别提示：变频器采用通信启停时，

一定要设置变频器的通信超时参数，

建议设为20秒，超过设置时间未收到

数据，变频器报故障停机； 电气图（永磁变频）
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注意：
1、变频器采用通信启停时，一定要设

置变频器的通信超时参数，建议设为20

秒，超过设置时间未收到数据，变频

器报故障停机；

2、变频器采用端子 2常开点启停时，

变频器停机方式需设为自由停机，控制

器中,主机变频参数，变频器停机方式,

需设为自由停机。

电气图（工变频切换）
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电气图（风机变频）
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特别提示：变频器采用通信启停时，

一定要设置变频器的通信超时参数，

建议设为20秒，超过设置时间未收到

数据，变频器报故障停机；



特别提示：变频器采用通信启停时

，一定要设置变频器的通信超时参

数，建议设为20秒，超过设置时间

未收到数据，变频器报故障停机； 电气图（主风机变频）
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